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１．適用範囲 

  本工事は本仕様書及び積算内訳書により実施するものとする。 

  また、記載されていない事項については全て国土交通省大臣官房庁営繕部監修「公共

建築工事標準仕様書（令和 4年度版）」及び「公共建築改修工事標準仕様書（令和 4年度

版）、「建築物解体工事共通仕様書（令和 4年度版）」による 

 

２．施工場所 

おいらせ町 中下田 外 地内 

・中央公民館     おいらせ町中下田１５９番地 

・北公民館      おいらせ町青葉二丁目５０番地１３９５ 

・東公民館      おいらせ町上明堂８８番地２ 

・町民交流センター  おいらせ町中下田１２５番地２ 

・いちょう公園体育館 おいらせ町沼端１４番地１６１ 

・みなくる館     おいらせ町下前田１４５番地１ 

・大山将棋記念館   おいらせ町下前田１４４番地１ 

 

３．工  期 

  契約締結の翌日から令和６年３月３１日まで 

 

４．工事内容 

 ・空調設備工 ７基、電気設備工 一式 

設置場所 設置台数 参考規格 

中央公民館 1階事務室 1基 Panasonic CS-283DFL(10畳)100V 

北公民館 1階事務室 1基 Panasonic CS-283DFL(10畳)100V 

東公民館 1階事務室 1基 Panasonic CS-283DFL(10畳)100V 

町民交流センター1階事務室 1基 Panasonic CS-283DFL(10畳)100V 

いちょう公園体育館 1階事務室 1基 Panasonic CS-283DFL(10畳)100V 

みなくる館 1階事務室 1基 Panasonic CS-563DFL2(18畳)200V 

大山将棋記念館 2階事務室 1基 Panasonic CS-253DFL(8畳)100V 

※参考規格以外で見積りする場合は同等品以上の商品とし、質疑応答書及びカタログ等を

提出し、発注者から承認を得ること。 

 

５．提出書類 

 ①着工届 

 ②報告書（作業状況写真） 

 ③完成届 

 ④その他、監督職員が必要と認める書類 

 

６．その他 

  本仕様書に定めのない事項について、疑義が生じた場合は協議して定めるものとする。 


